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Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dotyczy :  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
      Dostawę materiałów elektrycznych
W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 ppkt.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, w dniach 10-11.07.2013 wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy poniżej: 

1.                  Mam pytanie do przetargu :

Poz. 19 Listwy zaciskowe na szynę TH – jakie ?

Poz. 110 Przekładnik do licznika 500V na kabel NWPSA513/500V – ile Amper tego przekładnika 

Odpowiedź Zamawiającego:
Poz. 19:  Powinny być : Listwy zaciskowe na szynę TH niska podstawa LZ 12/N  -10 szt. niebieska i LZ 12/Z zielona -10 szt
Poz. 110: Powinno być: 500/5A

  2.           Mam pytanie dotyczące przetargu :

Poz. 10 Gniazdo 1-faz hermetyczne n/t okrągłe 20A – może chodzi 3-fazowe ile pól

Poz.12  Gniazdo 1-faz hermetyczne n/t okrągłe 32A – to samo co poz. Wyżej

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 10: Powinny być gniazda 16A 2P+ 0 naścienne typ PCE

Poz. 12: Powinny być gniazda 32A 2P+ 0 naścienne typ PCE

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 11: Wtyczka do w/w gniazda zamiast

 20A  powinno być 16A

3.Witam: 

Dotyczy przetargu w poz. 91,92,93,94,95  jednostka miary szt. 

Poz. 116 wył. Herm beta poj. Schodowy IP-44 biały natynk czy podtynk

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 91,92,93,94,95  jednostka miary szt. powinno być w metrach bieżących
Poz. 116 –powinno być : natynkowe
4. Witam, w specyfikacji materiałowej z przetargu na dostawę  materiałów elektrycznych  w poz. 84 oraz 85 nieczytelne są wielkości.

Proszę o przesłanie przekroju przewodu na jaki ma być końcówka oczkowa oraz rozmiaru oczka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyjaśniamy, ze w poz. 84 końcówki powinny być zapisane następująco: Końcówki kablowe oczkowe: 

-16/10

-25/10

-35/12

-50/12
W poz. 85:

Końcówki oczkowe KOI/KOE:

-10/10

-16/10
Informujemy, że termin składania i otwarcia ofert  zostaje  zmieniony na dzień  19.07.2013 godz. 10.00. Stosowne poprawki zostają wprowadzone do SIWZ
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

          Mgr Monika Wallenburg
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